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およそ 200W の空気圧エネルギが継続

エアパワー省エネ診断事例 

ここは漏れによるエネルギ消費のため、24 時間消費し続ける。 

315W が継続的に消費すると 

年間１、７２８kWh、約３５、０00 円のコストとなる。 
※（20 円／1kWh で計算 実際のコストはコンプレッサの効率を考慮し算出する） 

停止中にも関わらず 約 200W の空気圧エネルギーエアを消費している。 

加工機内エアシリンダの軸からエアを消費＋ブローガンのホース口から 

エア漏れが発生していた。 

エアパワーメータ APM

エアパワー 

測定 

リークによる損出額の算出 

工作機械の空気圧エネルギー計測 
 

「エアパワーメータ」を用いると圧縮空気のコストが容易に算出可能です。 

エアー漏れ 

常にエアーを消費 

② エアリーク改善例 


